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Citta di Lignano Sabbiadoro Spett.le
Protocollo Generale: Arrivo R
20140009703 26-03-2014 E O_V,INCIA ol UDINE
capo settore gestione ambientale del territorio : Servizio Tutela Ambiente

Cal Piazza Patriarcato, 3

t. Cla. Fas. N. All.
TN _ 33100 UDINE

e.p.c. Spettle
ARPA - FVG
Dipartimento Provinciale di Udine

Via Colugna, 42
33100 UDINE

e.p.c. Spett.le |
% COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO w
Viale Europa, 26
33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto:  Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) - Trasmissione rapporti di prova.

; In adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico del depuratore
~ comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, | e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n® 14-FR00765 - n° 14-FR00766 - n° 14-FR01055 - n° 14-FR01056 - n° 14-FR01334 -
n°® 14-FRO1335; Saggio di Tossicita rapporto n° 14-FR01216/01).
; Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessita, cogliamo l'occasione per
porgere i nostri piu cordiali saluti.

CAFC SpA.
Viale Palmanova, 192 Tel. (n.verde) 800713711 Codice Fiscale, Partita IVA e Cap. Soc. € 39999 567,75 i.v. 3
1-33100 Udine Fax 0432 505379 Registro Imprese n. 00158530303 Aderente FEDERUTILITY k

M,gfgsp@_;om info@cgfgsga.com C.CIAA. Udine - REA. 203443 MOD.050 rev.1 1 del 30/1272013




Spett.le

ACCRED!A

LENTE ITALISND Dl A

Las N 0545

~ CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR00765
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Udine, 19/02/2014 a
Data accettazione: 05/02/2014 E.
o

Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 05/02/2014 §
“Descrizione: Acquareflua TR R e s P B S e BRI Sratia s E.
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro &
Condizioni meteo: pioggia g
n

=

g

]

o

o

RISULTATI ANALITICI f:{:

3

o

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Datainizio’ a
=]

Metodo di prova Int .Conf. Datafine &
L

5

Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 +0.14 05/02/14 g
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 oe/2/14 ET
2

* Materiali grossolani assenti 05/02/14 .
visivo 06/02/14 5
o

Solidi sospesi totali mg/l 16 43 050214 =

3 o

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 oN1e 2
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 45 +3 05/02/14 g
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 i ':'_L
=D

Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 05/02/14 3

o

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 11102114 o
=3

* Azoto totale (N) mgll 4 05/02/14 &
m

APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 1anz/14 :
ar

* Fosforo Totale (P) mg/l <05 05/02/14 g
m

EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 17002114 .‘;‘T
* Tensioattivi tot. mg/l <04 05/02/14 &
pes

el 10/02/14 =
=

* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 05/02/14  §
2

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 20Q3 0700 o
w

* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 05/02/14 ;
UNI 10511-1: 1996 il %
® b

=

o

1

=

Pagina 1 di 2 5

£

e

Frivlab Srl.
Sede legale: 33100 Udine - Via de! Catanificin 60
Tel, 0432/453471 - Telsfax 0432/493479

sy fritfab it

il presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova :
Il rapporto di prova non pud essere riprodetto parzialmente salvo approvazione scritia dal Labomtono

Capitale sociale: € 100.060,00 interaments versato

Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Udine: 02214410306




Las N D545

segue rapporto di prova n°14-FR00765

RISULTATI ANALITICI !
Prova u.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 05/02/14
M1 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) i
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 05/02/14
12/02/14

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)
—_—

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
—L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono ¢ espuessmer.un_tattqte dicoperturak=2e perp=95%

Il Responsabile Laboratorio

‘Ressaisgy) (|Gap e3sa 1) ns 3 quuods|p @ 3jeba| siojeae 5|u{ﬁ|p EULIYIP BAISN|IUL B31U0.D33|3 BU0ISIBA BT B |eBIp ULy Ep oBaid 031UIR|3 03UBWIN20P LN |p EdLWEIS B3P CENSY | 2 muaWnop Muasad ||

Pagina 2 di 2
1i presanta rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campiona sotlopasio a prova,
s i rapporto di prova non puo essere riprodotto pamalmente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.
Friulab S.rl. : Capitale sociala: € 100.080,00 interamenta versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotonificis 60 : Codice Fiscale, Partila VA & numero d'iserizione del Registro
Tel, D432/49%471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306

s friufab it



Udine,
Data accettazione:

Prelievo effettuato da:

LENTE ITALISS RCCH

CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR00766

19/02/2014
05/02/2014
Cliente (a sua cura) il: 05/02/2014

ACCREDIA

CREDITANENTD

Lan N 0545

- Descrizione:
Luogo prelievo:

Acqua reflua
Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Condizioni meteo: pioggia
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. ~ Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 8.0 55 - 95 +0.14 05/02/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 ek
* Materiali grossolani assenti assenti 05/02/14
visivo 06/02/14
Solidi sospesi totali mg/l <10 35 05/02/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 oamalie
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 37 125 +3 05/02/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 b <
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 25 05/02/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 110214
* Azoto totale (N) mg/l 3 05/02/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 1an2t4
* Fosforo Totale (P) mg/l <05 1 05/02/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 YN
* Tensioattivi tot. mg/l <04 - 2 05/02/14
calcolo 10/02/14
* Tensioattivi anionici (MBAS) mgl/l <0.2 05/02/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 oThdiTe
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 05/02/14
UNI 10511-1: 1996 et
Pagina 1 di 2

i prasente rapparto di prava s: riferisce esclusivamente al campione saﬂopos!o a prova,

1 rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friutab S.rl

Seda legale: 33100 Udine - Via de! Cotanificio 60
Tel, D432/453471 - Telefax D432/493479

awwitivlab it

Capitale sociale: € 100.000,00 interamenta versaio
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizions del Registra
Imprese ¢i Udine: 02214410306
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ACCREDIA

LENTE ITALISND Di ACCREDITAMS o

s N 0545

segue rapporto di prova n°14-FR00766

-

g

n

=1

g

&

RISULTATI ANALITICI s

"

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio &
. m
Metodo di prova Int .Conf. Datafine =
' w

£

* Grassi e olil animali e vegetall mg/l <0.05 20 osioz1a
MI 001 0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 13/02/14 s
i* Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 05/02/14 ;,
o

MI 002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003) : 13/02/14 3
o

* Prova non accreditata da ACCREDIA. E
-

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013 §
L'incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95% : STy A T o
=i con 510 LMK Ol ¢ epiesst per tn ia il el B — 5
n

m

=

3

=1

8

Il Responsabile Laboratorio 3
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I presente raphdnd di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposio a prova, v
: li rapporto di‘prova non pug essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scrifta dal Laboratorio.
rivlab S.rl. Capitale socizle: € 100.000,00 interaments versato

'eda legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
&l. 04320483471 - Telefax 0432/493479
e irivlab it

Codice Fiscale, Pastita VA e numero d'iscrizians del Registro
Imprese gi Uding: 02214410306




Udine,

Data accettazione:

Prelievo effettuato da:

3 A
=0
//r::\*
'llll

%

Spett.le
CAFC S.p.A.

i Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR01055

20/02/2014
13/02/2014
Cliente (a sua cura) il: 13/02/2014

ACCREDIA

LENTE ITAL ACCREDITANENTD

LA N 0545

Descrizione:
Luogo prelievo:

Acqua reflua - campione istantaneo
Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

|
I
|

Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI

Prova UM. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 10.14 13/02/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 20 2003 13z
* Materiali grossolani assenti 13/02/14
visivo 14/02/14
Solidi sospesi totali mg/l <10 13/02/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 o
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 41 +3 13/02/14
‘APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 1902/14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mgl/l 15 2 13/02/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D y 1802/14

* Azoto totale (N) mg/l 3 13/02/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 1oz

* Fosforo Totale (P) mg/l <05 13/02/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 1702(14

* Tensioattivi tot. mg/l <04 13/02/14
ek ) 19/02/14
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 13/02/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 oo

* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 13/02/14

UNI 10511-1: 1996

18/02/14

Pagina 1 di 2

li presente rapparto di pro\}a si riferisce esclusivamente al campione saftoposto a prova, k

I rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritia dal Labo;atofid‘

Frivlab Srl.

Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479

s frivlab it
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Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, Partila IVA & numero dliscrizione del Registro
Imprese di Udine: 02214410306




ACCREDIA |

CEDIMAMENTD

Lsa N° 0545
segue rapporto di prova n°14-FR01055

RISULTATI ANALITICI

Prova .U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio

Metodo di prova ‘ Int .Conf. Data fine *
*  Grassi e olii animali e vegetali ’ mgll <0.05 13/02/14
M 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 10/02/14
*  idrocarburi totali : mg/l <0.05 13/02/14
19/02/14

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)
————— ——
* Prova non accreditata da ACCREDIA. >

Limiti di legge :

ﬂLi,lncertezza.e/ozi-limiti-.di._conﬁdenzasifintendono.,espressifpenunzfattore-di_copenura,k;.Ze,pervpi%Wn,,.mA — ks

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2
Ii presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campione sotioposto a prova. .
‘ : li rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratqrio. \
Friviab S.rl Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versaio
Seda legale: 33100 Udine - Via del Catonificio 60 Codice Fiscale, Partila VA & numero d'iscrizions del Registra
Tel. D432/453471 - Telefaz 0432/493479 Imprese di Udine; 02214410306
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Udine,

Data accettazione:

Prelievo effettuato da:

%

Spett.le

7 1A
Helraf A

AR W* 0545

CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR01056

20/02/2014
13/02/2014 :
Cliente (a sua cura) il: 13/02/2014

Descrizione:
Luogo prelievo:

Acqua reflua - campione istantaneo.

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 79 55 - 9.5 +0.14 13/02/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 1304
* Materiali grossolani assenti assenti : 13/02/14
i 14/02/14
Solidi sospesi totali mg/l <10 35 13/02/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 1710214
Richiesta chimica di ossigeno (COD) ; mg/l 73 125 5 13/02/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 10/02/14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 20 25 3 13/02/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 1802(14
* Azoto totale (N) mg/l 4 13/02/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 02
* Fosforo Totale (P) mg/l <05 1 13/02/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 170214
* Tensioattivi tot. mg/l <04 2 13/02/14
ool 19/02/14
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 13/02/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 hiscders o
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 13/02/14
UNI 10511-1: 1996 A
Pagina 1 di 2

Friutab S.rl.

1l presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova,
i rapporto di prova non puo essere riprodotio parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotanificio 60
Tel, D432/493471 - Telefax 0432/493479

weawe friviah. it

Capitale sociale: € 100.060.00 inferamente versato

Codice Fiscale, Partila IVA & numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Uding: 02214410306

‘RessauEqul || 6ap e3sa a1 ns 3jiqiuadsip 373 jeba| s0jeA e BjeNAIP BULIY [P BAISNDU| E3|U0T3[E BUOISIBAET B (EN6Ip WY ep onaoid 02juIna|? n:urum:np un |p edwe3s e||3p cye3Nsy || 3 cuBWNI0p quasad ||




LaB N* 0545
segue rapporto di prova n°14-FR01056

RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 , *13/02/14
M 001 0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) ol
)

* Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 13/02/14
19/02/14

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA. ‘ z 3

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Il all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013

?_Lirlcgr,tggl_a:el,o._u@iti_di,_,gp_nﬁd,egzz;s,untem:!Qnmesptessipgunianore,di.copeauraﬁsgerp;%.%ﬁ - o R L B ) SDSEA

Il Responsabile Laboratorio

: Pagina 2 di 2
il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campiona sotloposio a prova,
) I rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvarzione scrifia dal Laboratorio.
riulab Srl. Capitale sociala: € 100.000,00 interaments versato
Seda legale: 33100 Udine - Via de! Catonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro

Tel, 04321483471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Uding: D22 14410306
o friulab it :
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ACCREDIA %

s N° 0545 =
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Viale Palmanova, 192 F

33100 Udine UD F
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RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR01334 .

£

2

Udine, 12/03/2014 o
Data accettazione: 26/02/2014 i
a

Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 26/02/2014 g
T3 e ] N e =Y 5
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo 2
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro g—
Condizioni meteo: variabile =a_-
g

=

3

i

g

. o

(-9

RISULTATI ANALITICI _':p

3

7 £

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio =
=]

Metodo di prova Int .Conf. Datafine &
&

Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 +0.14 260214 %
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 PORCIN

2

* Materiali grossolani assenti 2600214 5
3 27/02/114 )

VISIVO

o

Solidi sospesi totali mg/ <10 26/0214 =

-

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 27/02114 a
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 49 +3 26/02/14 %
11/0314 =
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 =
=

Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/ 30 +4 : 26/02/14 3

o

Standard Methods for the exeminalion of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D Hasns ‘g_-

*  Azoto totale (N) mg/l 5 26/02/14 &
: 100314 &

APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 <
=
* Fosforo Totale (P) mg/ <05 26/02/14 s
m

EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 05314 =

r &

* Tensioattivi tot. mg/l <04 26/02/14 f
el 03/03/14 a
=

* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 26/02/14 g
o

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 28/02/14 m

* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 26/02114 3
. n
UNI 10511-1: 1996 ; o =
g

=

&

-

Pagina 1 di 2 5
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= pmséhte’ t‘aﬁpoﬂo di prova si riferisce esciusivamente al campione sottoposto a émva,

Friulab S.rl.
Sede legate: 33100 Udine - \ia del Calonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479

s friuiab it

li rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritiz dal Labmatqﬁo.

Capitale sociale: € 100.000.00 interamenta versato

Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione  del Regisiia

Imprese di Uding: 02214410306




segue rapporto di prova n°14-FR01334

RISULTATI ANALITICI

Prova ' u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*. Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 26/02/14
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 1103A4

* Idrocarburi totali ! mg/ <0.05 26/02/14
11/03/14

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :

—'Incertezza-e/o-i-limiti-d i=conﬁden-za=si=intendoneespressieper——un—iattere~diseopenura~k=2-,e=perfp=955’/ - SR

Il Responsabile Laboratorio

MARTELOSSI |1
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Udine,

Data accettazione:

Prelievo effettuato da:

NS
“utoad s N° 0545

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192

ACCREDIA H

33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR01335

12/03/2014
26/02/2014
Cliente (a sua cura) il: 26/02/2014

Descrizione:
Luogo prelievo:

Acqua reflua - campione istantaneo

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

‘Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.9 55 - 95 £0.14 26/02/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 ' 2002114
* Materiali grossolani assenti assenti '26/02/14
vidho 27/02/14
Solidi sospesi totali mg/l <10 35 26/02/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 o
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 51 125 +4 26/02/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 hlecd
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/ 25 : 25 +3 . 26/02/14
Standard Methodss for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210D 110314
*  Azoto totale (N) mg/ 5 26/02/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 Lisend's
* Fosforo Totale (P) mg/ <05 1 26/02/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 05/03/14
* Tensioattivi tot. ‘mg/l <04 2 26/02/14
ek 03/03/14
* 'Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <02 26/02/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 26RL/S
_* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 26/02/14
UNI 1051 1-1: 1996 : 0310314
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Lag N 0545

segue rapporto di prova n°14-FR01335

RISULTATI ANALITICI

Prova . Uu.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova ] Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 26/02/14
Mlm1r02010(daAPAT516031 2003) 11/03/14
* Idrocarburi totafi mg/ : <0.05 5 : 26/02/14
M1002r02010(daAPAT5160822003) 11/03/14

—

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Il all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

At A Las H° 0545

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR01216/01

die3s ejjap mensy || @ cauaWnIop Aussald ||

Udine, 21/02/2014
Data accettazione: 20/02/2014
Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura) il: 20/02/2014
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro >
Condizioni meteo: variabile 3
: RISULTATI ANALITICI E
—Prova— : U:M—Risultato—Limiti:——Incertezza— Data inizio___ 3.
Metodo di prova . Int .Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 mi > 48392 20/02/14
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003 21/02/14
Valutazione della tossicita con Daphnia - Accettabilita di un effiuente % org. Immobili <3 50 20/02/14
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003 21/02/14

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio
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