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Divisione Operativa

Servizio Fognatura e Depurazione
Spett.le
PROVINCIA DI UDINE
Servizio Tutela Ambiente
Piazza Patriarcato, 3
33100 UDINE

Citta di Lignano Sabbiadoro e.p.c. Spettle
Protocollo Generale: Arrivo ARPA - FVG

20130015693 03-05-2013 N A o ] 3
capo settore gestione ambientale del territorio Dipartimento Provinciale di Udine
Via Colugna, 42

Cat Cla Fas N. All.
wiamimmiin

e.p.c. Spettle
%‘7 COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Viale Europa, 26
33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto:  Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) — Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, | e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 13-FR01338 - n° 13-FR01339 - n° 13-FR01583 - n° 13-FR01584).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necegsita, cogliamo l'occasione per
porgere i nostri piu cordiali saluti.

CAFC S.pA.
Viale Palmanova, 192 Tel. (n.verde) 800713711 Codice Fiscale, Partita IVA e Cap. Soc. €36 12876180 i.v.
1-33100 Udine Fax 0432 505379 Registro Imprese n. 00158530303 Aderente FEDERUTILITY

www.cafcspa.com info@cafcspa.com C.CIAA. Udine - REA. 203443 MOD.050 rev.10 del 141097201 1




Udine,

Data accettazione:

Prelievo effettuato da:
Descrizione:

Luogo prelievo:
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Spett.le
CAFC S.p.A.

ACCREDIA %,

LENTE ITALAND D A0CREDTANENTD -

was N° 0545

Viale Palmanova, 192

33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR01338

04/03/2013
14/02/2013
Cliente (a sua cura) il: 14/02/2013

Acqua reflua

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova - u.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.74 +0.14 14/02/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 15002113
* Materiali grossolani assenti 14/02/113
e 19/02/113
Solidi sospesi totali mg/l 17 +3 14/02/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 18/02/13
Richiesta chimica di ossigeno (COD) : mg/ 79 +4 14/02/113
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 arhen
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 14/02/13
APHA Standard Me thods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2005 5210 D 21m2n3
* Azofo totale (N) mg/ 6 14/02/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 griehe
* Fosforo Totale (P) mg/l <05 14/02/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 ki
i3 Tensioattivi tot. mg/l <04 14/02/13
Eab> 21/02/13
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/ 0.3 14/02113
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 i
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/ <02 14/02/13
UNI 1051 1-1: 1996 s
Pagina 1 di 2

Friulab S.rl
Sede legale: 33100 Udine - Via del Catonificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479

www frivisb it

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
it rapporto di prova non pué essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.

Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro

imprese di Udine: 02214410308
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el W Lae w° 0545

segue rapporto di prova n°13-FR01338

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 14/02/13
MI.001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 01/03/13
* Idrocarburi totali mg/ <0.05 14/02/13
MI.002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 01/03/13
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%
Il Responsabile Analisi
Pagina 2 di 2
1} presenté réppam di prova si riferisce esclusivamente al campione sattopasto a prova.
e 1 rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente ver;ato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Parfita VA & numero d'iscrizians del Registro
Tel, 0432/483471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine; 02214410308

www frivlab it
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Udine,

Data accettazione:

Prelievo effettuato da:
Descrizione:

Luogo prelievo:

Spett.le
CAFC S.p.A.

ACCREDIA %

TENTE ITALMND D ACCREDITANENTD -

Lag N 0545

Viale Palmanova, 192

33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR01339

04/03/2013
14/02/2013
Cliente (a sua cura) il: 14/02/2013

Acqua reflua

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Condizioni meteo: serenc
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.85 55 - 95 +0.14 14/02/113
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 1502113
* Materiali grossolani assenti assenti 14/02113
o 21/02113
Solidi sospesi totali mg/ 14 35 +2 14/02/113
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 1BAR{19
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 69 125 +4 14/02/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 2ThEng
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 20 25 +3 14/02/13
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2005 5210 D 27/0213
*  Azoto totale (N) mg/l 6 10 14/02/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 el
* Fosforo Totale (P) mg/ 0.7 1 14/02/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21K2/13
* Tensioattivi tot. mg/l <04 2 14/02/13
ek 21/02113
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/ 0.3 14/02/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 18808
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 14/02/13
UNI 1051 1-1: 1996 : L
Pagina 1 di 2

Friulab S.rl
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479

wanw. friviab.it

, 1l presenta rappario di prova si riferisce esclusivamente al campione sattoposto a prova.
1l rapporto di prova non puo essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritia dal L aboratorio.

Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio
Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscriziong del Registro

Imprese di Udine: 02214410308
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Lap N° 0545

segue rapporto di prova n°13-FR01339

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/ <0.05 20 14/02/13
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 27/02/13
*  Idrocarburi totali mg/l <0.05 D 14/02113
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 2710213
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Ill all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%
Il Responsabile Analisi
Pagina 2 di 2
1l presente rappario di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
: 1i rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 inferamente versato
Sede lagale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita (VA & numero d'iscriziong del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410308
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ACCREDIA X,

Z LENTE [TALWND DI ACCREDTAMENTD
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR01583
Udine, 08/03/2013
Data accettazione: 21/02/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 21/02/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.68 +0.14 21/02/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 210213
* Materiali grossolani assenti 21/02/13
2 22/02/13
VISIVO
Solidi sospesi totali mg/l <10 21/02/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 253
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 46 3 21/02/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 21/02/13
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 10 +1 21/02/13
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2005 5210 D 21/02/13
* Azoto totale (N) mg/l 6 21/02/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 ki ey
* Fosforo Totale (P) mg/l <05 21/02/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 owowia
* Tensioattivi tot. mg/l <04 21/02/13
01/03/13
calcolo
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.3 21/02/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 g
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 21/02/13
UNI 10511-1: 1996 il
Pagina 1 di 2
1l presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campiona sattoposto a prova,
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio
Sede legale: 33100 Udine - Via de! Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. D432/453471 - Telefax 0432/493479 , imprese di Udine: 02214410306

www. friutab. it

‘pessauaqul ||Gap eysaya1d ns ajiqiuadsip @ 3jeha| aJojeA e 3jeNBIP BLIY P BAISN]DUl EDjUOLIR A BUOISIIAET ‘ajeubip ewiy ep omagosd 03)UCURB|Y 0IUALINI0P UN |p BAWEIS B3P 0AEIINSU || @ cqUBWINIOp aquasaud ||



aefir
¢\“‘“\ s,

)

ACCREDIA X,

LENTE ITALAND D ACCREDITAMENTO ~

e
gL ARNN
/Hlulll\\‘\

Qi

i

1,4“‘

Q‘

Las N° 0545

segue rapporto di prova n°13-FR01583

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 21/02/13
M 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 27/02/13

*  Idrocarburi totali mg/l <0.05 21/02/13
27/02/13

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'lncertezza efo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

Pagina 2 di 2
Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campiona sottoposto a prova.
I rapporto di prova non pud essere riprodotio parziaimente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.
Friutab S.rl. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio
Sede legale: 33100 Udine - Via de! Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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Udine,

Data accettazione:
Prelievo effettuato da:
Descrizione:

Luogo prelievo:
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Spett.le
CAFC S.p.A.

ACCREDIA X}

LENTE [TALANG D ACCREDITANENTO b

Lap & 0545

Viale Palmanova, 192

33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR01584

08/03/2013
21/02/2013
Cliente (a sua cura) il: 21/02/2013

Acqua reflua
Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH |, 7.93 55 -9, +0.14 21/02/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 21/02/13
* Materiali grossolani assenti assenti 21/02/13
e 22/02/13
Solidi sospesi totali mg/l 1" 35. 2 21/02/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 26/02/13
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mgl/l 27 125 +2 21/02/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 27102/13
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 25 21/02/13
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2005 5210 D 27102113
* Azoto totale (N) mg/l & 3 10 21/02/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 07/03/13
* Fosforo Totale (P) mg/l <05 1 21/02/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 01/03/13
* Tensioattivi tot. mg/l <04 2 21/02/13
calcob 01/03/13
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.2 21/02/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 25102/13
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 21/02/13
UNI 10511-1: 1996 202113
Pagina 1 di 2

Friutab S.rl

It presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottopasto a prova.
1l rapporto di prova non pud essere riprodotio parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel, 0432493471 - Telefax 0432/493479

wwaw friuiab it

Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Udine: 02214410306
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el Las N° 0545

segue rapporto di prova n°13-FR01584

RISULTATI ANALITICI
Prova g U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 21/02/13
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 2TRRI1S
* |drocarburi totali mg/l <0.05 5 21/02/13
MiI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) it
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza elo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%
Il Responsabile Analisi
Pagina 2 di 2
If presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sattoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partila IVA e numero d'iscriziane del Registro
Tel, D432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprase di Udine: 02214410306
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