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Servizio Tutela Ambiente
Piazza Patriarcato, 3
33100 UDINE
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Citta di Lign Sabbi
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ore gestione ambientale de| territorio -
Cat  ca F Via Colugna, 42
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e.p.c. Spett.le
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Viale Europa, 26
%7 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto:  Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) — Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, | e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 12-FR02628 - n° 12-FR02629).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessita, cogliamo l'occasione per
porgere i nostri piu cordiali saluti.

Il Direttore della Divisione Operativa
e Depurazione
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR02628

Udine, 14/05/2012
Dala acceltazione: 05/04/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 05/04/2012
Descrizione: Acqua reflua - campione medio 24 ore
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: pioggia
RISULTATi ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti; Incertezza Data inizio
Metodo dl prova . Int.Conf. Data fine
Concenlrazione di ioni idrogeno pH 7.49 +0.14 05104112
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 osiou2
* Maleriall grossolani assent 05/04112
el 06/04/12
Solidi sospesi totali mgil 26 20 05/04/12
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 Tio4/12
Richlesta chimica di ossigeno (COD) mgl 231 +13 05/04/12
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 e
Richlesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 110 114 05/04112
APHA Standard Methods for the Examination of Waler and Waslewater ed 21st 2005 5210 D 8042
* Azolo totale {N) mgi 18 05/04/12
APAT CAR IRSA 4060 Man, 20: 2003 1204112
* Fosforo Tolale (P) mg/l 24 05/04/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 R
* Tensioalfivi lot. mg/l 1.4 05/04/12
e 08/05/12
* Tensloallivi anlonlcl (MBAS) mg/ 11 05/04/12
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 il
* Tensieatlivi non ionlci (TAS) mg/l <02 05/04/12

UNI 10511-1: 1996 08/05/12
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segue rapporto di prova n®12-FR02628

RISULTATI ANALITICI

ACCREDIA

LINTEITALLNO DI ACTECITOCHTO

&
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W

LAB N* 0545

Prova U.m. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassl e olii animali e vegetali mg/l 0.14 05/04/12
M1 001 10 2010 (de APAT 5160 B1 2003) e
*  Idrocarburi totall mg/l <0.05 05/04/12
14105112

Mi 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

LImiti dl tegge :

L'lncerlezza efo | limiti di confidenza si intendono espressi per un fallore di copertura k=2 e per p=95%

i . npresente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottopasto a prova, .
* -7 N rapporto di prova non pud essers riprodotto parzialmente Salvo approvazions scrilta dal Laboralorio..

Friulab S.rl.

Seda legale: 33100 Udine - Via del Colonificlo 60

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479

wwav frivlab.it

Il Responsabile Analisi
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Imprese di Udine: 02214410306



Udine, 14/05/2012

Data accellazione:

Descrizione:
Luogo prelievo:
Condizioni meteo:

05/04/2012

Prelievo effetivato da:  Cliente (a sua cura)
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR02629

il: 05/04/2012
Acqua reflua - campione medio 24 ore
Comune di Lignano Sabbladoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

ploggia

RISULTATI ANALITICI

ACCREDIA ¢

UTHTTITAUSD O ACCRECITANENTO Al

LAB Nt 05458

Data inizio

Prova Uu.m. Risultato Limiti: Incertezza
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di loni [drogeno pH 7.89 55 - 95 $0.14 05/04/12
APAT CNR IRSA 2060 Man, 29; 2003 b
* Materiall grossolani assentl assenll 05/04112
ko 06/04/12
Solidi sospesi totall mgll 26 35 4 05/04/12
APAT CNR IRSA 2090 8 Man. 29: 2003 bk
* Richiesta chimica di ossigeno (COD}) mgll 110 125 6 05/04/12
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 1704n2
Richlesta blochimica di ossigeno (BODs) mgll 20 25 3 05/04/12
APHA Standerd Methods for the Examination of Waler and Wastewaler ed 21st 2005 5210 D 17104112
* Azolo lotale (N) mgf! 15 15 05/04/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 et
* Fosforo Totals (P) mgil 22 & 2 05/04/12
EPA 30154 2007 + EPA 6020A 2007 1elai2
* Tensioatlivi {of. mg/l <04 2 05/04/12
ks 18/04/12
* Tensloaltivi anlonici (MBAS) mg/l <0.2 05/04/12
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 o
* Tensloaltivi non ionici {TAS) mg/l <0.2 05104112
UNI 10511-1: 1996 1I0NA2
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A Il presenle rappoﬂo di prova si nfetisce escluslvameme al camplone sotloposto aprova, . :
o rapporto di| prova ndn pub essere riprodotto parzmlmenla salvo approvazjona scritta dal Labomtorlo;
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Friulab S.rl.

Sede legale: 33100 Udina - Via dal Colonilicio 80
Tel. D432/493471 - Telefax 0432/493479

wwav.friulab.it

Capitale sociale: € 100.000,00 interamenta versalo

Codice Fiscale, Partila IVA @ nuniero dlscrizione del Reglstro

Imprese di Udine: 02214410308
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segue rapporto di prova n°12-FR02629

RISULTATI ANALITICI

Prova U.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf, Data fine
* Grassl e olil animall e vegstali mg/ <0.05 20 05/04/12
MI 001 10 2010 (da APAT 5160 B1 2003) sl
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 05/04/12
14/05/12

M1 002 r0 2010 {da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accrediteta da ACCREDIA,

#: | risultatl In grassetio e soitolineati indicano il superamento del valore limite.

Limill di legge : D. Lgs. 152/086 p.te lll all. 5 tab, 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza efo i limili di confidenza si intendono espressi per un faltore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsablie Anallsi
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(I prasente rappono di prova si riferisce osclusivamente al camplone sofloposio a prova,
il rapporto di prova non pud essere riprodotto pamalmente salvo approvazlona scritta dul Laboratorlo.

Friutab S.rl.

Sede legale: 33100 Udins - Via del Cotonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwv.friulab.it

Capitale sociale: € 100.000.00 interamento versato
Codica Fiscale, Pantila (VA @ numero d'iscrizione del Regislio
imprese dl Udine: 02214410306
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