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PROVINCIA DI UDINE
Servizio Tutela Ambiente
Piazza Patriarcato, 3
33100 UDINE

Spett.le
ARPA -FVG
Dipartimento Provinciale di Udine

Via Colugna, 42
33100 UDINE

Spett.le

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Viale Europa, 26

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto: Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) — Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, | e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 14-FR03575 - n° 14-FR03576 - n° 14-FR03739 - n° 14-FR03740 - n° 14-FR03920 -
n° 14-FR03921 - n° 14-FR04118 - n° 14-FR04119; Saggio di Tossicita rapporto n°® 14-

FR03740/01).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessita, cogliamo l'occasione per
porgere i nostri piu cordiali saluti.

M550 /20/4

CAFC SpA.
Viale Palmanovm 192
1-33100 Udine

www.cafcspa.com

Tel. (n. verde)
Fax

800713711 Codice Fiscale, Partita VA e Cap. Soc. € 39999 567,75 i.v.
0432 505379 Registro Imprese n. 00158530303 Aderente FEDERUTILITY
info@cafcspa.com C.CIAA. Udine - REA. 203443 MOD.OSD rev.11 del 30/1272013
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR03575

Udine, 16/05/2014
Data accettazione: 08/05/2014
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il 08/05/2014
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.0 +0.1 08/05/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 09/05/14
* Materiali grossolani assenti 08/05/14
visivo 08/05/14
Solidi sospesi totali mg/l 17 +3 08/05/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 12/05/14
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 101 +7 08/05/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 14/05/14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 60 18 08/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 14/05/14
* Azoto totale (N) mg/l 15 08/05/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 150514
* Fosforo Totale (P) mg/l 14.0 08/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 15/05/14
* Tensioattivi tot. mg/l <04 08/05/14
il 14/05/14
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.3 08/05/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 1
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 08/05/14
13/05/14

UNI 10511-1: 1996

Pagina 1 di 2

1 presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
1l rapporto di prova non put essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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segue rapporto di prova n°14-FR03575

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/| <0.5 08/05/14
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 16/05/14
* Idrocarburi totali mg/l <0.50 08/05/14
16/05/14

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.rL
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
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Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Imprese di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
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RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR03576

Udine, 16/05/2014

Data accettazione: 08/05/2014

Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 08/05/2014

Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo

Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.4 55 - 95 0.1 08/05/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 09/05/14

* Materiali grossolani assenti assenti 08/05/14
visivo 08/05/14
Solidi sospesi totali mg/l 11 35 +2 08/05/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 12/05/14
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 80 125 +6 08/05/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 14/05/14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 20 25 +3 08/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 14/05/14

* Azoto totale (N) mg/l 10 08/05/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 15/0514

* Fosforo Totale (P) mg/l 12 # 1 08/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 15/05/14

* Tensioattivi tot. mg/l <04 2 08/05/14
caltsio 14/05/14

* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 08/05/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 13/05/34

* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 08/05/14
13/05/14

UNI 10511-1: 1996

Pagina 1 di 2

I presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.
1 rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.

Friulab S.rl.
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotanificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479

wnanar frinliah #

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Udine; 02214410306
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segue rapporto di prova n°14-FR03576

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.5 20 08/05/14
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 16/05/14
* Idrocarburi totali mg/l <0.50 5 08/05/14
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 16/05/14

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

#: | risultati in grassetto e sottolineati indicano il superamento del valore limite.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Il all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2

li presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
1 rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.

Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero diiscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR03739

Udine, 05/06/2014

Data accettazione: 15/05/2014

Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 15/05/2014

Descrizione: Acqua reflua

Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Note del prelevatore relative al campione

Temperatura °C 15.0
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.5 0.1 15/05/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 16/05/14
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 15/05/14
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003 16/05/14
*  Odore accettabile 15/05/14
offattivo 16/05/14
*  Cloro residuo mg/l <0.05 15/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G 20/05/14
*  Materiali grossolani assenti 15/05/14
visho 16/05/14
Solidi sospesi totali mg/l 154 +32 15/05/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 20/05/14
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 299 +21 15/05/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 21/05/14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 100 13 15/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 21/05/14
*  Azoto ammoniacale (NHa+) mg/l 12 15/05/14
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 2003 20/05/14
Azoto Nitrico (N) mg/l <1 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 19/05/14
Azoto Nitroso (N) mg/l <0.06 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 19/05/14
*  Azoto totale (N) mg/l 18 15/05/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 20/05/14
*  Cianuri pa/l <5 15/05/14
M.U. 981/1: 1995 16/05/14
*  Arsenico (As) uafl 43 1.9 15/05/14
EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Alluminio (Al) mg/l 1.79 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Bario (Ba) ma/l 0.17 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Boro (B) mg/l 0.64 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Fosforo Totale (P) mg/l 24 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
Pagina 1 di 3
If presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campione softoposto a prova.
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.r.l Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero discrizione del Registro

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/483479 Imprese di Udine: 02214410308
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°14-FR03739 |
Prova = 7 U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio :
i - - - k
Metodo di prova - = Int .Conf. Data fine »
*  Cadmio (Cd) mg/l <0.005 15/05/14 [
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14 |
*  Cromo totale (Cr) mg/l <0.01 15/05/14 ;
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14 |
*  Cromo VI mg/l <0.05 15/05/14 ‘;
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003 21/05/14 |
*  Rame (Cu) mg/l 0.10 15/05/14 w
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Manganese (Mn) mg/l 0.25 15/05/14 !
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14 l‘
*  Ferro (Fe) mg/l 1.91 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14 |
i
*  Stagno (Sn) mg/l 0.02 15/05/14 f
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Mercurio (Hg) g/l <0.2 15/05/14 i
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 31128 05/06/14 i
*  Nichel (Ni) mg/l 0.01 15/05/14 ‘
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Piombo (Pb) mg/l 0.01 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Selenio (Se) g/l 42 +1.8 15/05/14 |
EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Zinco (Zn) mg/l 0.29 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
Cloruri mg/l 1671.1 +30.1 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 20/05/14 |
Fluoruro mg/! 0.42 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 19/05/14 b
Solfati mg/l 298.4 +54.4 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 20/05/14 |
*  Solfiti mg/l <02 15/05/14 |
APAT CNR IRSA 4150 B Man. 29 2003 16/05/14 i
*  Solfuri mg/l <0.02 15/05/14 i
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003 16/05/14 r
|
*  Tensioattivi tot. mg/l 0.8 15/05/14 »
calcolo 20/05/14 ]
*  Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.8 15/05/14 i
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 20/05/14 :
*  Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 15/05/14
UNI 10511-1: 1996 20/05/14
*  Grassi e olii animali e vegetali mg/l <05 15/05/14 %
M1 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 22/05/14
*  Idrocarburi totali mg/l <0.50 15/05/14
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 22/05/14 |
|
*  Aldeidi alifatiche mg/l 0.05 15/05/14 ;
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003 21/05/14 ‘
*  Fenoli (come fenolo) mg/l <0.01 15/05/14
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 21/05/14
*  Solventi organici azotati tot. mg/l <0.01 15/05/14
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 29/05/14
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/l <0.01 15/05/14
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 29/05/14
*  Solventi organici clorurati (somma) mg/l <0.01 15/05/14
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 29/05/14
Pagina 2 di 3 ‘
b
Ii presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione soitoposto a prova. |
- 1i rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato |
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro !
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306 I
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°14-FR03739
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14
*  Aldrin mg/l < 0.00002 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14
*  Dieldrin mg/l < 0.00002 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14
*  Endrin mg/l < 0.00002 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 20/05/14
*  Isodrin mg/l < 0.00002 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14
*  Insetticidi fosforati totali mg/l <0.05 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 3di 3

I presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
Il rapporto di prova non put essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratoric.

Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Rag@s!m
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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Viale Palmanova, 192
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RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR03740
Udine, 05/06/2014
Data accettazione: 15/05/2014
Prelievo effettuato da: ~ Cliente (a sua cura) il: 15/05/2014
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Note del prelevatore relative al campione
Temperatura °C 15.0
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 55 -95 0.1 15/05/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 16/05/14
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. non percettibile 15/05/14
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003 16/05/14
*  Odore accettabile accettabile 15/05/14
olfattivo 16/05/14
*  Cloro residuo mg/l <0.05 0.2 15/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G 20/05/14
*  Materiali grossolani assenti assenti 15/05/14
visivo 16/05/14
Solidi sospesi totali mg/l 16 35 +3 15/05/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 20/05/14
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 121 125 8 15/05/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 21/05/14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 25 25 13 15/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 21/05/14
*  Azoto ammoniacale (NHa+) mg/l <1 15/05/14
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 2003 20/05/14
Azoto Nitrico (N) mg/l 1.3 +2.1 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 19/05/14
Azoto Nitroso (N) mg/l <0.06 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 19/05/14
*  Azoto totale (N) mg/l 14 15/05/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 20/05/14
*  Cianuri g/l <5 500 15/05/14
M.U. 981/1: 1995 16/05/14
*  Arsenico (As) pa/l 27 500 +1.2 15/05/14
EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Alluminio (Al) mg/l 0.41 1 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Bario (Ba) ma/l 0.08 20 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Boro (B) mall 0.63 2 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Fosforo Totale (P) mg/l 12 # 1 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14

Pagina1di3

li presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
I rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.rl.
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
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Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Imprese di Udine: 02214410306
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°14-FR03740
Prova= = U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Cadmio (Cd) mg/l < 0.005 0.02 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Cromo totale (Cr) mg/l <0.01 2 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Cromo VI mg/l <0.05 0.2 15/05/14
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003 21/05/14
*  Rame (Cu) mg/l 0.03 0.1 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Manganese (Mn) mg/l 0.07 2 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Ferro (Fe) mg/l 0.35 2 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Stagno (Sn) mg/l <0.01 10 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Mercurio (Hg) pa/l <02 5 15/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 3112B 05/06/14
*  Nichel (Ni) mg/l <0.01 2 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Piombo (Pb) mg/l <0.01 0.2 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Selenio (Se) ug/l 6.9 30 +3.0 15/05/14
EPA 6020A 2007 21/05/14
*  Zinco (Zn) mg/l 0.09 0.5 15/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 21/05/14
Cloruri mg/l 1896.7 +34.1 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 20/05/14
Fluoruro mg/l 0.45 6 +0.05 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 19/05/14
Solfati mg/l 337.8 161.6 15/05/14
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 20/05/14
*  Solfiti mg/l <0.2 1 15/05/14
APAT CNR IRSA 4150 B Man. 29 2003 16/05/14
*  Solfuri mg/l <0.02 1 15/05/14
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003 16/05/14
*  Tensioattivi tot. mg/l <04 2 15/05/14
calcolo 20/05/14
*  Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 15/05/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 20/05/14
*  Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 15/05/14
UNI 10511-1: 1996 20/05/14
*  Grassi e olii animali e vegetali mg/l <05 20 15/05/14
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 22/05/14
*  |drocarburi totali mg/l <0.50 5 15/05/14
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 22/05/14
*  Aldeidi alifatiche mg/l <0.05 1 15/05/14
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003 21/05/14
*  Fenoli (come fenolo) mg/l <0.01 0.5 15/05/14
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 21/05/14
*  Solventi organici azotati tot. mg/l <0.01 0.1 15/05/14
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 29/05/14
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/l <0.01 0.2 15/05/14
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 29/05/14
*  Solventi organici clorurati (somma) mg/l <0.01 1 15/05/14
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 29/05/14
Pagina 2di 3
Ii presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.
1i rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.r.L Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero diiscrizione del Registro

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°14-FR03740
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 0.05 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14
*  Aldrin mg/l < 0.00002 0.01 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14
*  Dieldrin mg/l < 0.00002 0.01 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 20/05/14
*  Endrin mg/l < 0.00002 0.002 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14
*  Isodrin mg/l < 0.00002 0.002 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14
*  Insetticidi fosforati totali mag/l <0.05 0.10 15/05/14
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 29/05/14

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
#: | risultati in grassetto e sottolineati indicano il superamento del valore limite.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Il all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina3di 3

It presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposto a prova.
I rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.ri Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero discrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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Spett.le

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR03920

Udine, 13/06/2014
Data accettazione: 21/05/2014
Prelievo effettuato da: ~ Cliente (a sua cura) il: 21/05/2014
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.6 +0.1 21/05/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 21/05114
* Materiali grossolani assenti 21/05/14
visivo 22/05/14
Solidi sospesi totali mg/l 25 +4 21/05/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 210514
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 61 +4 21/05/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 03Mei14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 40 4 +5 21/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 03/06/14
* Azoto totale (N) mg/l 13 21/05/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 00N
* Fosforo Totale (P) mg/l 17 21/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 2
* Tensioattivi tot. mg/l <04 21/05/14
o 27/05/14
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 21/05/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 25/05/14
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 21/05/14
UNI 10511-1: 1996 26005114
Pagina 1 di 2
I presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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ACCREDIA

LENTE TALIANG DI ACCREDITANENTD ~

LB N° 0545

segue rapporto di prova n°14-FR03920

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <05 21/05/14
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) SIS
* Idrocarburi totali mg/l <0.50 21/05/14
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) S

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.

Friulab S.r.L
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wnana friniish #

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Udine: 02214410306
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Data accettazione:

Prelievo effettuato da:
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Spett.le

CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR03921

13/06/2014
21/05/2014
Cliente (a sua cura) il: 21/05/2014

Acqua reflua - campione istantaneo

ACCREDIA

LENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTD

Las N 0545

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

RISULTATI ANALITICI

Prova U.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.9 55 -95 +0.1 21/05/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 21/05/14

* Materiali grossolani assenti assenti 21/05/14
visivo 22/05/14
Solidi sospesi totali mg/l <10 35 21/05/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 22/0514
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l <10 125 21/05/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 QNG T4
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 25 21/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 03/06/14

* Azoto totale (N) mg/l 15 21/05/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 i

* Fosforo Totale (P) mg/l 1.6 2 21/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 2RSS

* Tensioattivi tot. mg/l <04 2 21/05/14
calcoio 27/05/14

* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 21/05/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 26/05114

* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 21/05/14
26/05/14

UNI 10511-1: 1996

Friulab S.rlL

Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60

Pagina 1 di 2

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
Ii rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479

unanw frinlsh it

Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Udine: 02214410306
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LB N° 0545
segue rapporto di prova n°14-FR03921

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <05 20 21/05/14
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 27/05114
* Idrocarburi totali mg/I <0.50 5 21/05/14
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 27105114
* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2

Il prasente rapporte di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.

I rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmentes salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl

Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479

Imprese di Udine: 02214410306
wnanar frinlsh #



Spett.le

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR04118

Udine,

Data accettazione:

18/06/2014
28/05/2014
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura)
Descrizione: Acqua reflua

Luogo prelievo:

il: 28/05/2014

ACCREDIA

LENTE ITALISNG Ol ACCREDITAMENTD

ws N 0545

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.6 0.1 28/05/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 26/05/14

* Materiali grossolani assenti 28/05/14
Vishio 29/05/14
Solidi sospesi totali mg/l 59 +10 28/05/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 20(05/14
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 53 +4 28/05/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 03/06/14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 30 +4 28/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 03/06/14

*  Azoto totale (N) mall 8 28/05/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 18/06/14

* Fosforo Totale (P) mg/l 1.2 28/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 ORAeITA

* Tensioattivi tot. mg/l 1.1 28/05/14
catonlo 16/06/14

* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 1:1 28/05/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 29/05/14

* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 28/05/14
UNI 10511-1: 1996 L

Pagina 1 di 2

Il prasenta rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Imprese di Udine: 02214410306

Friulab S.rL
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/483479
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ACCREDIA
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segue rapporto di prova n°14-FR04118

RISULTATI ANALITICI

Prova U.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <05 28/05/14
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) DReBEa

* Idrocarburi totali mg/l <0.50 28/05/14
03/06/14

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2
Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
1! rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.r.l. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via de! Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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Spett.le

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR04119

Udine,

Data accettazione:

18/06/2014
28/05/2014
Prelievo effettuato da: ~ Cliente (a sua cura)
Descrizione: Acqua reflua

Luogo prelievo:

il: 28/05/2014

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 55 - 95 0.1 28/05/14
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 29/0514

* Materiali grossolani assenti assenti 28/05/14
— 29/05/14
Solidi sospesi totali mg/l <10 35 28/05/14
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 20/0514
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l <10 125 28/05/14
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 03/06/14
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 25 28/05/14
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 03/06/14

* Azoto totale (N) mg/l 10 28/05/14
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 18/06/14

* Fosforo Totale (P) mg/l 1.4 2 28/05/14
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 D564

* Tensioattivi tot. mg/l 0.4 2 28/05/14
calcolo 03/06/14

* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.4 28/05/14
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 20/05/14

* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 28/05/14
UNI 10511-1: 1996 2Wos1e

Pagina 1 di 2

I presente rapporte di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
1i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.rl
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479

wnanw frindzh #

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Udine: 02214410306
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LENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTD
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segue rapporto di prova n°14-FR04119

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.5 20 28/05/14
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) O
* Idrocarburi totali mg/l <0.50 5 28/05/14
03/06/14

M1 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Ill all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2
Ii presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
I rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialments salvo approvazione scritta dal Lsboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotanificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizions del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

LB N 0545

RAPPORTO DI PROVA N° 14-FR03740/01

Udine, 20/05/2014

Data accettazione: 15/05/2014

Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 15/05/2014
Descrizione: Acqua reflua

Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 ml 5226 15/05/14
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003 16/05/14
Valutazione della tossicita con Daphnia - Accettabilita di un effluente % org. Immobili <3 50 15/05/14
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003 16/05/14
* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina1di1

It presente rapporto di prova si riferisce esciusivamente al campione softoposto a prova,
1 rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479

Imprese di Udine: 02214410306
unanwr frinlsh #



